
DENOMINACION

CLIENTE

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

FABRICA DE ARMAS DE TOLEDO

EDIFICIO 10
(AULARIO)

PLANTA BAJA Y ALTILLO

12
ACTUAL

REV.

0

FIRMADO: A. GOMEZ

PLANO Nº  

1 / 200ESCALA:

DIBUJADO

COMPROB.

APROBADO

B. PRADAS

A. GOMEZ

ABRIL-14

FIRMADO: A. GOMEZ

A. GOMEZ ABRIL-14

ABRIL-14

EDIFICIO 10

S E Ñ A L I Z A C I O N

L E Y E N D A 

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25mm Ø

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICACIA 34A 144B 

RESISTENCIA AL FUEGORF

PULSADOR DE ALARMA

AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS

DETECCION DE HUMOS

CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

S ACCESO A EDIFICIO

P POBLACION

CUADRO ELECTRICO

P* POBLACION ALTERNATIVA

VIA DE EVACUACION PRINCIPAL

VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA

SECTOR DE INCENDIO

E ESCALERA

L.R.E. LOCAL RIESGO ESPECIAL

VESTIBULO

CONSERJ.

ASEOS

DESPACHO

PLANTA BAJA

PLANTA ALTILLO

70B

10.5
AULA

34A
144B

10.6
AULA

10.7
AULA

10.8
AULA

10.4
AULA

10.3
AULA

10.2
AULA

10.1
AULA

34A
144B

MAQ.
CLIMATIZ.

34A
144B

ZONA
ESTUDIO / COMEDOR

Llaves

BOTIQUIN

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICACIA 21A 113B 

OCUPACION MAXIMA A EVACUAR
 O CONFINAR EDIFICIO

P=572

PUESTO DE  CONTROL (SPRINKLER)

ROCIADORES DE AGUA P POBLACIÓN QUE EVACUA POR SALIDA SEÑALADA


